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Czteroletnia ocena jako$ci wody
w kapielisku nad Jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy w latach 2022-2025.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy, dziatajac na podstawie art.1
pkt 5, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2024 r. poz. 416) w zwiagzku z art. 344 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960), § 5 ust. 3, § 6 ust. 3 i 4 rozporzadzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakos$cig wody w kapielisku i
miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kapieli (Dz. U. 2019 r. poz. 255)

dokonal klasyfikacji jakosci wody w kgpielisku nad Jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy
w latach 2022-2025.

Oceng przeprowadzono zgodnie ze sposobem klasyfikacji jakosci wody w kapielisku
okreslonym w zatgczniku nr 1 i 3 do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia
2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jako$cig wody w kapielisku i miejscu okazjo-
nalnie wykorzystywanym do kapieli (Dz. U. 22019 r. poz. 255).

Podstawa oceny byty wyniki mikrobiologicznych badan 16 prébek wody, pobranych
w latach 2022-2025 w jednym punkcie wytypowanym jako punkt kontroli do raportu dla
Komisji Europejskiej. Zakres badaf obejmowat obecno$¢ bakterii Escherichia coli i Entero-
kokow.

W zbadanych 16 prébkach wody z kapieliska nad Jeziorem Niskie Brodno w Brodni-
cy liczba bakterii Escherichia coli wynosita od ponizej 15 do 233 NPL w 100 ml wody, przy
dopuszczalnej wartosci < 1000 jtk/100 ml lub NPL/100 ml. Obecno$¢ Enterokokéw wynosi-
ta od 4 do 86 jtk w 100 ml wody, przy dopuszczalnej wartosci < 400 jtk/100 ml. (zat. nr 1 do
ww. rozporzadzenia cz¢$¢ A Tabela 1 Wymagania mikrobiologiczne)..

Obliczona warto$¢ 95 percentyla z danych (analiz) mikrobiologicznych uzyskanych z
prébek wody w kapielisku wyniosta: dla bakterii Escherichia coli - 276,092 NPL/100 ml
wody, przy dopuszczalnej wartosci 500 jtk/100 ml lub NPL/100 ml dla doskonatej jakosci
wody w kapielisku. Natomiast wartos¢ 95 percentyla z danych (analiz) Enterokokéw wy-
niosta - 109,018 jtk/100 ml, przy dopuszczalnej wartosci 200 jtk/100 ml lub NPL/100 ml
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dla jakosci doskonatej (zat. nr 1 do ww. rozporzadzenia czgs¢ B Tabela 1. Klasyfikacja wo-
dy w kapielisku. Wymagania rnlkroblologlczne dla $rodlgdowych wod powwrzchmowych)
W analizowanym okresie nie wystepowaly krétkotrwate zanieczyszczenia wody
wywolane skazeniem mikrobiologicznym, zakwity sinic a takze sytuacje wyjatkowe bgdace
splotem wydarzen majacych wplyw na jako$¢ wody w kapielisku.
Przed rozpoczeciem kazdego sezonu kapielowego byly wykonywane badania wody
z kapieliska w ramach kontroli urzedowej i wydawano biezace oceny o przydatnosci wody
do kapieli. W sezonach kapielowych w latach 2022-2025 wydawano réwniez biezgce oceny
o przydatnosci wody do kapieli oraz oceny sezonowe, nie byto zakazu kapieli.
Wizualne nadzorowanie wody w kapielisku prowadzone przez organizatora kapieliska nie
wykazato obecno$ci w wodzie zanieczyszczen. Harmonogram badania wody w kapielisku w
ramach kontroli wewnetrznej byt realizowany bez zaktdcen.

Jakos¢ wody w kapielisku nad Jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy przy ul. WczasoweJ
dla sezon6w kapielowych 2022-2025 klasyfikuje si¢ jako doskonalg. g
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Otrzymuja:
1. Dyrektor OSiR w Brodnicy
ul. Krélowej Jadwigi 1, 87-300 Brodnica — elektronicznie
2. Burmistrz Brodnicy
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica — elektronicznie
3. Starosta Brodnicki
ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica — elektronicznie
4, ala—egz. nrl
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